
        Mielec dnia 12.03.2015 

 

ZPM.271.1.2015 

     Uczestnicy postepowania przetargowego  

Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II – Kolektor- 

K,L,LM,W, Pompownie P6,P7,Pw   

Gmina Mielec udziela odpowiedzi na zapytania z dnia 10.03.2015 roku  

 

1. Czy zasilanie przedlicznikowe i zestawy złączowo-pomiarowe obok słupów sieci nn są 
przedmiotem wyceny czy też wykonane zostaną przez Dostawcę energii t.j. PGE 
Mielec? 

2. Jeżeli są przedmiotem wyceny to czy należy je wycenić zgodnie z pozycjami nr 45 - 68 
dla P6, 200 - 223 dla P7, 304 - 327 dla Pdodatkowa czy też zgodnie z pozycjami nr 16 - 
27 dla P6, 43 - 54 dla P7 części przedmiarów dotyczących branży elektrycznej 
umieszczonych na stronie 32 - 34? 

3. Jeżeli wycena robót elektrycznych ma być wykonana w/g przedmiarów dotyczących 
branży elektrycznej umieszczonych na stronach 32 - 34 to brakuje w nich robót 
związanych z zasilaniem przedlicznikowym i zalicznikowym pompowni dodatkowej. 
Brak jest również projektu na jej zasilanie. Według czego zatem należy ten zakres 
robót wycenić? 

4. Jakie aparaty elektryczne należy zainstalować zgodnie z pozycjami nr 10, 12, 23, 37, 
39, 50 przedmiarów umieszczonych na stronach 32 - 34? 

5. Jakie kable jednożyłowe o wadze do 5,5 kg/m należy wycenić zgodnie z pozycjami nr 
1, 18, 28, 45 przedmiarów umieszczonych na stronach 32 - 45? 

 

Ad  1,2,3,4,5) 

Z uwagi na błędne zamieszczenie przez zamawiającego  przedmiaru robót branża 

elektryczna tj. poz. 1 do poz. 54 nie należy ich wyceniać ponieważ zostało to ujęte w 

przedmiarze robót budowlano montażowych (Modyfikacja SIWZ w dniu 12.03.2015)   

 

Osoby do kontaktu :R. Gębarowska – Piwnica,  A. Bieniek  tel.17 774 56 66   

         

         Andrzej Bieniek  


